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symhbol

opis

Bl Czujnik temperatury, powietrze nawiewane
B3/H1 Czujnik temperatury, powietrze wywiewane
Czujnik wilgotnosci, powietrze wywiewane
B4 Czujnik temperatury, powietrze zewnetrzne
Bo Czujnik temperatury, powrdot woda (chtodnica)
Bb Czujnik temperatury, powietrze wylotowe
CI70 Ztacze panelu sterowania
Ccu Piyta drukowana
EB1 Grzatka elektryczna
F10 Termostat przegrzania EB1, reczny reset
F20 |Termostat przegrzania EB1, atuomatyczny reset]
M1 Wentylator nawiewny
M2 Wentylator wywiewny
M3 Silnik krokowy
SP(XX) Punktpotaczenia wewnatrz zestawu przewodow






